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1. Светильник должен устанавливаться и обслуживаться 
квалифицированным электриком, а его подключение должно 
осуществляться в соответствии с требованиями ПУЭ.

2. Светильник должен работать от светодиодного драйвера SELV с 
постоянным выходным напряжением: DC24 В, а выходная мощность 
светодиодного драйвера должна быть как минимум равна номинальной 
мощности всех подключенных светильников.

3. Во время установки и обслуживания питание должно быть ОТКЛЮЧЕНО.

4. Источник света данного светильника не подлежит замене; если 
пользователю необходимо заменить источник света (например, источник 
света находится в конце своего жизненного цикла), то необходимо 
заменить весь светильник.

5. Убедитесь, что изделия надежно установлены.

6. Корпус может нагреваться во время или после работы.

7. Внесение каких-либо изменений в изделие не допускается.

8. Падение напряжения в одном контуре должно быть менее 3 В. 
Расстояние между источником питания и последним светильником 
должно быть менее 30 метров.

9. Используйте водонепроницаемые разъемы и распределительные 
коробки. Убедитесь, что водонепроницаемые разъемы подключены 
правильно. Для безопасности рекомендуется обернуть разъемы 
водонепроницаемой лентой.

10. Необходимы регулярные проверки и чистка.
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1. Подготовьте место установки монтажного 
стакана: уложите песчано-гравийную подушку 
толшиной не менее 200мм.

2. Установите монтажный стакан.

3. Установите светильник в монтажный стакан.
Нанесите силиконовый герметик по периметру 
светильника.
Не используйте кислотный клей.

Песок
Гравий

Силиконовый герметик
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CRATER.03 TRIANGLE

CRATER.03 HEX
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SIZE 1
в монтажном коробе

SIZE 2
в монтажном коробе

SIZE 1 SIZE 2

в монтажном коробе
CRATER.03 HEX



ROUND SIZE 1 ROUND SIZE 2
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CRATER.03 TRAPEZIUM

CRATER.03 ROUND

в монтажном коробе
CRATER.03 TRAPEZIUM
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CRATER.03 RING

CRATER.03 SECTOR
в монтажном коробе
CRATER.03 SECTOR

CRATER.03 RING
в монтажном коробе
CRATER.03 RING


