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Меры безопасности
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• Перед началом работ отключите питание на 
распределительном щите и убедитесь в отсутствии 
напряжения.

• Монтаж должен выполняться квалифицированным 
специалистом.

• Проверьте соответствие напряжения сети техническим 
характеристикам изделия.

• Не допускается установка при повреждённом корпусе, стекле, 
кабеле или уплотнителях.

• Все соединения должны выполняться в герметичных 
распределительных коробках для наружного применения.

• Обязательно подключение заземляющего проводника (при 
наличии клеммы PE).

• Не допускается вскрытие герметичных узлов и изменение 
конструкции изделия.



1. Отметьте точки крепления согласно расположению отверстий в основании.
2. Просверлите отверстия в отмеченных местах.
3. Установите дюбели (при необходимости).
4. Закрепите светильник.
5. Светильник может поворачиваться относительно основания на угол до 90°. 

Установите необходимое направление светового потока для подсветки 
ниши или оконного проёма.
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Установка светильника
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Габаритные размеры
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