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Меры безопасности

Габаритные размеры

2

• Все работы выполнять только при снятом напряжении.
• Использовать сертифицированные кабели и клеммные 

соединения.
• Не допускать монтажа на непрочных или легко воспламеняемых 

поверхностях.

Важно: работы по монтажу и подключению должны выполняться 
квалифицированным электриком в соответствии с требованиями 
ПУЭ

SIZE 1 SIZE 2
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Порядок установки
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Выберите место установки на фасаде здания, обеспечив:  
доступ к электропитанию,       
отсутствие прямого попадания воды внутрь кабельного ввода,  
достаточную прочность основания.

Установите кронштейны (уголки) на корпусе светильника.

Разметьте точки сверления для кронштейнов.

Просверлите отверстия под дюбели/анкеры согласно разметке.

Зафиксируйте светильник.

Подключите питающий кабель, обеспечив герметичность соединения.
Включите питание линии, проверьте работу светильника.
При необходимости ослабьте крепление и отрегулируйте наклон 
светильника.

Фаза (L, коричневый)
Ноль (N, синий)
Заземление (PE, жёлто-зелёный)
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